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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Nr 44/2024
dotyczaca wody w sieci wodociggowej produkowanej przez Stacje Uzdatniania Wody w Zaidzierzu
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku, dziatajgc na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.), art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (t.j. Dz. U.z2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na
podstawie sprawozdan z badan prébek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jako$ci
wody — 2 prébki (kontrola urzedowa) oraz na podstawie sprawozdan z badan prébek wody pobranych
w ramach kontroli wewnetrznej jako$ci wody przez przedsiebiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne —
5 prébek

stwierdza
przydatnos$¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Zazdzierz

do spozycia przez ludzi.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. pobrano tgcznie do badan w réznych punktach poboru
7 prébek wody.

Pobierane prébki wody do badaid prowadzone byly zgodnie z harmonogramem przyjetym w
uzgodnieniu z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ptocku, w wyznaczonych statych
punktach czerpalnych, w zakresie parametréw objetych monitoringiem przegladowym i kontrolnym.

W zakresie objetym badaniami, woda spetniata wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjatkiem parametru
- Ogodlna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h w 1ml (A) w jednej prébce.




W zwigzku ze stwierdzonym przekroczeniem wartosci normatywnych tego parametru, podjeto
dziatania naprawcze oraz ponownie pobrano prébki wody do badan sprawdzajgcych. W prébkach
pobranych do ponownych badan nie stwierdzono przekroczeri wartoéci dopuszczalnych tego
parametru.
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