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Okr.esowa ocena iakości wody przeznaczone,i do spożvcia pnez ludzi Nr 1{/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanifarny w Płocku na podstawie badń próbek

wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody - 2 próbki
oraz na podstawie sprawozdań z badń próbek wody pobranych w ramach kontroli
wewnętrznej jakości wody przezprzedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne -5 prób

stwierdzg:
przydatność wody z wodociągu publicznego

w Sendeniu do spożyciaprzez ludzi

W okresie od 01 ,01.20I7r. do 3I.I2.2017r. pobrano łącznie do badń w różnych punktach

poboru7 próbekwody.
pobieranie próbek wody do badń prowadzone było zgodnie z harmonogramem

przyjętym w uzgodnieńu z PPIS w Płocku, w Wznaczonych stałych punktach czerpalnych,
w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.
W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania doĘczące jakości wodY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi gffigpąw rozporządzeniu Ministta Zdrowia z dnia

13 listopada20I5 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez|udzi
(Dz. U. zż0l5 I. poz. 1989).
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