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PAŃSTWOWY POWIĄTOIWY INSPEKTOR SANITARI{Y W PŁOCKU - ,

Polviatowa Stacj a S anitarno--Epidemiolo g iczna w Płocku

Dane teleadresowe:
te|.:24 367 26 01

fax.24 26475 09
email : ulqck@p§§ąyąw.pl

psse.plock@pis.gov.pl

Nasz znak: PPIS/HKN l4ll0l196lrU (oĘOMzat Płock, dnia 12.09.2018 r.

minny ZaHałl Komu w Łącku
l.Brzozowa l
09 - 520 Łąck

nr 15412018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w zŃączeftiu przesyła sprawozdanie
zbadń próbki wody pobranej w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu
05.09.2018r. w punkcie poboru: kran w kuchni w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
Zielona Szkoła w Sendeniu sprawozdanię zbadń nr - LSW600l1259l20l8 z dnia
08.09.2018r., w zakresie monitoringu A.
Na podstawie wyników z badań stwierdzono wysoką wartość parametru
mikroorganizmów w 22"C > 300.
zalęcana wielkość perametiu: ogólna liczba mikroorganizmów w 22"c
przel<raczac
- w kranie konsumenta2}}jtk/t ml
- w wodzie wprowadzanej do sieci wodociąowej100 jtk/l ml
Jest to kolejne badanie w którym stwierdzono tak wysoką wartość tego parametru w tym
urządzeniu (sprawozdan ię zbadń nr L S W60 0 l l 7 87 l 20 1 7 z dnia 0 1 . 1 2.20 1 7 r .)
Z tego względu należy bęzzwłocznie podjąć działania sprawdzające i naprawcze oraz
przeprowadzić ponowne badania w zakresie tego parametru

W zakresie pozostałych objętych badaniami parametrów woda w urządzeniu
zbiorowego zaopatrzenia Sendeń spełnia wymagania dotyczącejakości wody ptzeznaczonej
do spozyciaprzez ludzi określone w rozporządzeniu MinistraZdrowiaz dnia7 grudnia2011
r. w sprawie jakości wody przeznaczonei do spoĄcia przezludzi
(Dz. U. z 2aI7 t. poz. 2294) .

Ocena niniejsza jest w
urządzenia.
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