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eznaczonej do spozycia przez ludzi nr 83/2022

Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badan probek
wody pobranych w amach prowadzonego monitoringu jakosci wody w dniu 27.07.2022 r.,
w punktach poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody w ¥.acku — woda uzdatniona
sprawozdanie z badah nr LSW/600/1105/2022 z dnia 30.07.2022 r.
- NZOZ w ¥.acku — kran w gabinecie zabiegowym

sprawozdanie z badai nr LSW/600/1106/2022 z dnia 30.07.2022 r.

stwierdza:
przydatno$é wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Lack
do spozycia przez ludzi

W zakresie objetym badaniami woda spelnia wymagania dotyczace jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena ninicjsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nast¢pnych badan z tego
urzgdzenia.
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