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Ptock, dnia 12.05.2022r,

Wéjt Gminy Lack
ul. Gostyninska 2
09-520 Eack

QOcena jakosei wody przeznaczonej do spozvcia przez ludzi nr 31/2(22
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badan prébek

wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody w dniu 04.04.2022 r.
w punkcie poboru:

Stacja Uzdatniania Wody Wola Lacka- kran w hydroforni

sprawozdanie z badan nr LSW/600/463/2022 z dnia 08.04.2022 .

sprawozdanie z badan nr HKL 01924/2022 z dnia 27.04.2022 r.

sprawozdanie z badan nr BP/1372/P/2022 z dnia 12.04.2022 r.

sprawozdanie z badan nr 304 z dnia 12.04.2022 r.
oraz na podstawie sprawozdan z badan prébek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej

jakodci wody przez przedsigbiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne w dniu 04.04.2022 r.
w punktach poboru:

Stacja Uzdatniania Wody Wola .acka- kran w hydroforni

sprawozdanie z badaf nr 06771/ZL/22 z dnia 11.04.2022 r.

Przedsiebiorstwo Budowlane ..POLBUD”- kran w pomieszczeniu socjalnym

sprawozdanie z badan nr 06770/ZL/22 z dnia 11.04.2022 r.
stwierdza:
przydatnos¢ wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Wola Lacka
do spozycia przez ludzi

W zakresie objgtym badaniami woda spelnia wymagania dotyczace jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okredlone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest \s‘ir)@ zeprowadzenia nastepnych badan z tego

urzadzenia.
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