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Dotyczy: ,,Modernizacja oswietlenia w budynku Szkoly Podstawowej w tacku”
(R1.271.P.86.2022)

W dniu 06.12.2022 r. do Zamawiajagcego wplynelo zapytanie Wykonawcy
w prowadzonym postgpowaniu. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy publikuje tre$é

zapytania wraz z odpowiedzia.

Pytanie

Stosownie do §181 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek,
w ktorym zanik napigcia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi wymagane jest stosowanie w budynkach tak jak szkoty oswietlenia
ewakuacyjnego, awaryjnego czy tez strefy otwarte;.

Domniemam, ze w obecnym o$wietleniu zamontowane s3 moduly awaryjne, ktdre przy zaniku
napiecia zasilajg tymczasowo zrodio $wiatta w oprawie celem o$wietlenia drogi ewakuacyjne;j
1 bezpiecznego opuszczenia dzieci 1 pracownikow szkoly w przypadku zagrozenia.

Opis zamowienia nie uwzglednia montazu opraw awaryjnych 1 ewakuacyjnych zatem stawiam
pytanie czy w przedmiotowym obiekcie zostalo wczes$niej wykonane o$wietlenie awaryjne
a obecny zakres dotyczy tylko o§wietlenia podstawowego?

Z uwagi na tak istotng rzecz prosimy o odpowiedZ na przedmiotowa kwesti¢ a jednoczes$nie
sktadamy wniosek o przedluzenie terminu sktadania ofert do czasu doprecyzowania
podniesionej kwestii.

Odpowiedz

Budynek Szkoty Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Lacku zostal cze$ciowo
zmodernizowany w zakresie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Zakres przedmiotowy
nie obejmuje pomieszczen wymagajacych tego typu o$wietlenia. W powodu braku
koniecznosci uzupehienia dokumentacji postgpowania przez Zamawiajacego termin ztozenia
oferty pozostaje bez zmian.
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