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Okresorva ocena iakoSci wody przeznaczonei do srroirycia nrzez ludzi Nr 2612020
dofyczaca wodv w sieci wodociagowei Drodukowanei przez Stacie Uzdatniania Wody ry tr,acku rv

okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badai prrlbek wody
pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakoSci wody - 3 pr6bki (kontrola urzEdowa) oraz na
podstawie sprawozdafi z badafi pr6bek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej jakoSci wody
przez przedsigbiorstwo wodoci4gowo * kanalizacyjne - 9 pr6bek

stwierdza:
przydatno56 wody z urz4dzcnia zbiorowego zaopatrzcnia w wodg do spoiycia przez ludzi

tr 4ck

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. pobrano l4cznie do badari w roznych punklach pobom
14 pr6bek wody. Pobieranie pr6bek wody do badaf prowadzone bylo zgodnie z harmonoglamem
przyjgtym w uzgodnieniu z PPIS w Plocku, w wyznaczonych stalych punktach czerpalnych, w zakresie
parametr6w objgtych monitoringiem przeglqdowym i kontrolnym.
W zakresie objgtym badaniami wymagania dotyczEce jakoSci wody przeznaczonej do
spo2ycia przez ludzi oke5lone
jakoSci wody pr zeznaczonej do

inistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprau'ie
U.22017 r.po2.2294).
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