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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku informuje, ze badania probek wody
pobranych w dniu 28.09.2023 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody
pochodzgcej z wodociggu publicznego Wiadystawéw w punkcie poboru:

- SUW Wiadystawow 2/2, 09-520 Lack - kurek czerpalny — po prawej stronie od wej$cia na
SUW - sprawozdanie z badan Nr: £/0/09/2023/2445/FM/2 z dnia 03.10.2023 r. wykazaly
warto$¢ parametru:
- barwa — (warto$¢ otrzymana: 22+/-3 mg Pt/1, warto$¢ parametryczna: akceptowalna przez
konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian , pozgdana warto$é tego parametru w wodzie w
kranie konsumenta — do 15 mg Pt/1).

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2 2017 1., poz. 2294), zarzadca wodociggu powinien podjaé dziatania sprawdzajace
1 naprawcze w celu usunigcia tej niezgodnosci 1 ponownie dokonaé badan laboratoryjnych
w zakresie tego parametru oraz przedstawi¢ wyniki badan Pafstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Plocku, ul. Krélewiecka 14 niezwlocznie po ich uzyskaniu.
Wartosci pozostatych ocenianych parametréw nie przekraczaly wartosci parametrycznych.
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