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Okresowa ocena jakosci wody przeznaezonej do spozycia przez ludzi Nr 42/2022
dotyczaca wody w sieci’y wodociggowej Wladyslawow
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wojt Gminy Lack
ul. Gostyninska 2
09-520 Lack

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badan prébek
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody — 2 probki (kontrola
urzedowa) oraz na podstawie sprawozdan z badan probek wody pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej jakoéci wody przez przedsigbiorstwo wodociagowo — kanalizacyjne — 8 probek
Badania przeprowadzilo Laboratorium Badania W6d PSSE w Plocku /nr akredytacji AB 630,
Oddziat Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 591, Oddzial Laboratoryjny
Higieny Komunalnej WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Laboratorium Badawcze
JARS /nr akredytacji AB 1095, Miejskie Przedsigbiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z 0.0.
/Laboratorium zatwierdzone przez PPIS w Gostyninie

stwierdza:
przydatnosé wody z urzgdzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode do spozycia przez
ludzi Wladyslawow

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pobrano facznie do badan w réznych
punktach poboru 10 probek wody.

Pobieranie probek wody do badah prowadzone bylo zgodnie z harmonogramem

przyjetym w uzgodnieniu z PPIS w Plocku, w wyznaczonych stalych punktach czerpalnych,
w zakresie parametréw objetych monitoringiem przegladowym i kontrolnym.
W zakresie objetym badaniami woda spelniala wymagania dotyczace jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
22017 r. poz. 2294), z wyjatkiem parametru mangan w dwoch probkach.

W zwigzku ze stwierdzonymi przekroczeniami wartosci normatywnej tego parametru
podjeto dzialania naprawcze oraz ponowmwbxano probki wody do badan sprawdzajacych.
W@Q stwierdzono przekroczenia wartosci
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