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Ocena j akoSci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi nr I I 5/20 I 8

Zgodnie z $ 21 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
oraz na podstawie sprawozdania z badan pr6bki wody pobranej w ramach kontroli
wewngtrznej jakoSci wody przez Gminny Zaldad Komunalny w tr-4cku

w dniu 14.05.2018 r. w punkcie poboru:

- kran w pomieszczeniu socjalnym. Przedsigbiorstwo Budowlane POLBUD
sprawozdanie zbadah nr LSW 1600N252112018 z dnia 17 .04.2018

Badania przeprowadzilo Laboratorium Badania W6d PSSE w Plocku (nr akredytacji AB 630)

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku
stwierdza:

prrydatnoSd wody z wodocitgu zbiorowego zaopatrzenia Wola L4cka

do spozycia przezludzi

W zakresie objgtym badaniami woda spelnia wymagania dotyczqce jakoSci wody
przeznaczonej do spoZy cia przez ludzi okreslone w rozpo rz4dzeniu Ministr a Zdrowia
z dniaT grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozyciaprzezludzi
(Dz.U . z 2017 r. poz. 2294) .

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenianastgpnych badan ztego ur71,!zenta.
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