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lock, dnia 05.02.2020r.

Zaklad Komu ny w tr 4cku
ul. Brzozowa I
09-520trqck

wody pobranej do badari w dniu 20.01.2020r - sprawozdanie z badari nr: LSWi600/8912020 z dnia
23.01.2020r. stwierdza wykonanie decyzji nr 10/2019 z dnia 06.05.2019r. nakazuj4cej doprowadzenie
ponadnormatywnej zawartodci manganu w wodzie pochodz4cej z SUw Sendeir do warto:ici
parametrycznej okreSlonej w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakodci wody przeznaczonej do spoZycia prze z ludzi (Dz. tJ. z20lj r. po2.2294).
Na podstawie wynik6w badan laboratoryjnych w/w pr6bki wykonanych zgo dnie z zal4cznikiem nr 2 B do
rozpon4dzenia: okeslona w wyniku badari zawartosi manganu w wodzie - 5*1 ug/l (wartosi
parametryczna - 50 ug/l), stwierdza sig przydatnosi wody pochodz4cej z wodoci4gu zbiorowego
zaopatrzenia Senderi do spo2ycia przez ludzi.
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