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DECYZJANTl/2019
Dziatajqc na podstawi

o art. 4 ust. I pkt 1 i 27 ust. I ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2019 r., poz. 59),

r Art. I 0 $ l, art.6l $ I i $4 oraz aft. 73 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

(tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z p6in. zm.),

r art. 5 ust. I i art. I 2 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniru w wodE

i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. z 2017 poz. 328 z potn. nn.),

r $ 3 ust.l iust.3, $4ust.l pkt l, $21.1 pkt 3 rozpotz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jakoSci wody ptzeanacz.onej do spo2ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.

2294) oraz rn podstawie:

o wynik6w badan pr6bek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jako6ci wody

w dniu l9.l I .2018 oruz 07 .01.2019 - sprawozdani a zbadah w: LSW 1600N21745-4612018 z dnia

22 fistopad 20l8r.,LSW/600N217-1812019 z dnia 10 styczefi20l9

Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku

l. Stwierdza prze1r;oczone warto5ci parametr6w:

- mangan wartoSi stwierdzona - ll2* I I Ug/I.; 133*13 Ug/l; l2l*12 Vgfl;

(wartoSi parametry czna 5 Opg/l)

2. nakazuje podjEcie dzialahnaprawczych i doprowadzenie ponadnormatywnej zawartoSci

parametr6w: mangan do wartoSci parametryarnych okreslonych w rozporzqdzeniu Ministra

Zdrowiazdnia 7 grudniaz}lT r.w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozyciaprzez

ludzi (Dz.U . z 2017 r. poz. 2294) w terminie do I 5.02.201 9 r.
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Na podstawie sprawozdafl z pueprowadznnych badan wody pobranej w ramach prowadzonegd

przez PPIS w Plocku monitoringu jako6ci wody z wodoci4gu zbiorowego zaopatrzenia Wola tr-qcka

w dniu 22.11.2018 r., oraz 07.01.2019 r., w punktach zgodnofci: Stacja Uzdatniania Wody - hydrofomia

po uzdatnieniu Wola l-qpka omz Przedsipbiorstwo Budowlane ,,POLBUD" - krab w pomieszczeniu

socjalnym dot. pogorszenia jakofci wody, stwierdzono, 2e nie spelnia ona wymagari okedlonych

w czE6ci C zalryznika nr I do tozporz.4dzenta Minisfa Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jako6ci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Stwierdzono

przekroczenie warto5ci normatywnych nastEpujqcych parametr6w, kt6rych zawarto56 jest oceniana

w wodzie do spoZycia przez ludzi:

l. mangan - warto66 parametrycma 50 Vgl .

Uzyskane wyniki wykazaty: sprawozdanie z badafi : LSW600fuZl745-46/2018 z dnia 22 listopad

2018r., LSW600NZI7-1812019 z dnia 10 styczei2019 warto66 parametru Mangan(A) ll2+ ll yg/|;

133+13 sg/l; l2l+12 vg/l;

W zwiS.zku z powy2szym, zgodnie z $ 21.1. w/w tozporz4dzenia, Panstwowy Powiatowy lnspektor

Sanitamy zobori4zal znz4dzaj4cego wodoci4giem Wola l-4cka: Gminny Zaklad Komunalny w tr-qpku,

ul. Brzozowa l, 09-520 L4ck do podjEcia dzialari naprawczych w nkresie okreSlonym w pkt.2 decyzji

ponadto na podstawie wynik6w z badai sprawozdanie nr LSW600AJZI5-16/2019 z dnia 10 styczeri

2019 r. stwierdzono wysok4 warto66 prrametru - og6lna liczba mikroorganizm6w w 22"C > 300.

Zalecana wielkoSi parametru: og6lna liczba mikroorganizm6w

w 22"C nie powinna prznlsaczai - w kranie konsumenta 200 itk/l ml. Z tego wzglgdu nale2y

bezzttloczllie podiad dzialania sprawdzaiqpe i naprawcze otaz przeprowadzid ponowne badania

w zakresie tego parametru

Pouczenie

Od decyzji przysfuguje prawo wniesienia odwolania sig do Parlstwowego Wojew6dzkiego

Inspellora Sanitamego w Warszawie za po5rednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Plocku w terminie 14 dniu od daty dorpczenia niniej sznj decyzji

W razie nie wykonania niniejszej decyzji wszr,z4te zostanie postEpowanie egzekucyjne

w administracji zgodnie z postQpowaniu egzekucyjnym w administracji

( t. j. Dz.U 22018 r. poz. l3l4 z

l. adresat

2. Gminny Zaklad Komunalny w

3. aa

Otrzymuje:

Brzozowa l, 09 -520 l-4ck
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