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Okresowa ocena |akosc1 wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Nr 145/2019
dotyczaca wody w sieci wodociagowej produkowanej przez Stacje¢ Uzdatniania Wody

w Wola Facka w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badan probek wody
pobranych w ramach kontroli urzgdowej jakosci wody - 4 prébki oraz na podstawie sprawozdar z badan
prébek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody przez przedsigbiorstwo
wodociagowo — kanalizacyjne — 11 probek

Pobierane probki wody do badan prowadzone bylo zgodnie z harmonogramem przyjetym
w uzgodnieniu z PPIS w Plocku, w wyznaczonych statych punktach czerpalnych, uzyskane wyniki
ze sprawozdan wykazaly ponadnormatywne przekroczenie wartosci parametru mangan. Podjgto dzialania
naprawcze i doprowadzenie ponadnormatywnej zawartosci w/w parametréw do wartoscei
parametrycznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Badania sprawdzajace
wykazaly utrzymujace si¢ przekroczenia wa déo«iv jrmatywnej manganu, w zwiazku z tym PPIS
w Plocku prowadzi postgpowanie adminjist u stwierdzenia warunkowej przydatnosci

wody do spozycia z tego urzadzenia.
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Otrzymuja:
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100 LAT SLUZB SANITARNYCH W POLSCE




