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Ocenajako5ci wody przeznaczonei do spoZycia przez ludzi nr 13712019

Gminny Komunalny w Lqcku

09:

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku w zal4czeniu przesyla sprawozdania z badah

pr6bek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jako5ci wody w dniu 04.03.2019 r. w
punkcie poboru: kran w kuchni w Szkolnym Schronisku Mlodzie2owym Zielona Szkola w Sendeniu

sprawozdania z badaf nr:
- LSW600/339/2019 z dfiaj7.03.2019 r.,
-251 z dnia 13 .03 .2019 r .,

-PBP/1357/P/2019 r.,
- HKL.9052.1.01 357.2019 r.
Na podstawie wynik6w z badai stwierdzono:
- wysokq warto56 paranetru - og6lna liczba mikroorganizm6w w 22'C > 300.

Zalecana wielko56 parametru: og6lna liczba mikroorganizm6w w 22.C nie powi ma ptzekraczat

- w kranie konsumenta 200 jtk/ I ml
- w wodzie wprowadzarej do sieci wodoci4gowej 100 jtk/l ml
- warto56 parametru - Nlangan = 212 trtgll
wielko6i parametru mangan - 50 pgll

W zakesie pozostalych objEtych badaniami parametr6w woda w urz4dzeniu zbiorowego

zaopattzenia Senderi spelnia wym agaria dotycz4ce jakoSci wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi
okredlone w rozporuqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spo2ycia prze z ludzi (Dz. U . z 2017 r. poz. 2294) .

Ocena niniejsza jest waina do czasu przeprowadzenia nastgpnych b adaft z tego ,xzqdzenia.

Ottzymujq:
l.Adresat - w zal4czeniu: sprawozdania z badari

(2W6jt Gminy Lqck, ul. Gostynifska2,209 - 520L4ck
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Plock, dnia 26.03.2019 r.
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